
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【別紙１】那覇浄化センターの概要 
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1. 那覇浄化センター（みずクリン那覇）の概要 

1-1 概要 

那覇浄化センター（みずクリン那覇）は沖縄本島で人口の最も多い那覇市の西海岸沿いに位

置しており、宜野湾浄化センター（みずクリン宜野湾）とともに中部流域下水道の処理場の一

つである。敷地面積は約 100,000 ㎡、1 日当たりの下水処理能力は最大 134,000  /日である。

現在、那覇市、浦添市、豊見城市、南風原町の 4市町村から下水を受け入れている。 

本土復帰前の昭和 39 年に米国民政府が策定した「沖縄中南部統合下水道計画」に基づき、昭

和 41 年に那覇下水処理場の建設に着手され、昭和 44 年に簡易処理方式で供用を開始した。本

土復帰に伴い、昭和 48 年に「沖縄県中南部流域下水道事業」として建設大臣の認可を受けた。

昭和 52 年からは下水処理で一般的な標準活性汚泥法による高級処理を行っている。 

現在、汚泥消化ガスを燃料とした消化ガス発電や、処理水を高度処理して再利用する再生水

利用下水道事業を行っている。 

表 1-1 那覇浄化センター（みずクリン那覇）の概要 

項 目 内 容 

所在地 〒900-0036 沖縄県那覇市西 3-10-1 

供用開始 

・昭和 44 年（1969 年）7月より供用開始 

・昭和 52 年（1977 年）7月より高級処理を開始  

・平成 14 年（2002 年）4月より再生水の高度処理を開始  

処理場面積 約 10 万㎡ 

処理能力 最大 134,000  /日 

出典：沖縄県土木建築部下水道事務所 HP 

 
図 1-1 那覇浄化センター（みずクリン那覇） 

撮影：令和 2 年 3 月  出典：沖縄県下水道事務所「沖縄県流域下水道 維持管理年報 令和 4 年度」 
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1-2 処理フロー 

 
図 1-2 那覇浄化センター（みずクリン那覇）処理フロー（令和 4 年度） 

出典：沖縄県下水道事務所「沖縄県流域下水道 維持管理年報 令和 4 年度」 
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図 1-3 那覇浄化センター（みずクリン那覇）処理フロー（事業計画） 

出典：沖縄県「沖縄県中部流域下水道事業計画書（変更）」（令和 3 年度） 
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1-3 施設・設備概要 

那覇浄化センターの現有設備を以下に整理する。 

 
出典：沖縄県下水道事務所「沖縄県流域下水道 維持管理年報 令和 4 年度」
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1-4 一般平面図と敷地条件 

 
図 1-4 那覇浄化センター（みずクリン那覇）現況図 

出典：沖縄県下水道管理事務所「沖縄県流域下水道 維持管理年報」（令和 4 年度）
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図 1-5 那覇浄化センター（みずクリン那覇）事業計画図
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1-5 発電設備の概要 

本業務で対象とする那覇浄化センターの既設消化ガス発電設備は、No.1～4 までの 4 台

（1,210kW）が設置されている。消化ガス発電設備では、No.4 を除いた No.1～3が 27～39

年、非常用発電設備も No.1～2 ともに 22 年が経過しており、更新時期を迎えている。 

 

 

 

 

図 1-6 発電設備の概要及び位置図 

■消化ガス発電設備

設置年度
経過年数

（2023基準）
定格容量
（kW）

燃料
消費量

（Nm3/h）

燃料
消費量

（Nm3/日）

発電機
型式

原動機
型式

製作
メーカ

№1 1984(S59) 39 270 162 3,888
№2 1991(H3) 32 270 162 3,888
№3 1996(H8) 27 270 162 3,888
№4 2011(H23) 12 400 216 5,184 同期発電機
計 1,210 702 16,848

※場内への電源供給及び排熱利用。

誘導発電機 立形水冷
四ｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾝ
火花点火式

発電機：
東芝

原動機：
ﾔﾝﾏｰ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【別紙２】敷地の区域概要、規制等 
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1. 敷地の区域概要、規制等 

 

表 1 浄化センターにおける規制等 

※沖縄県地図情報システム（津波災害啓明区域図より） 

 

表 2 騒音規制基準 

区 分 規制値（dB(A)） 備 考 

昼間（7:00～19:00） 65 第4種区域 

朝 （6:00～8:00） 

夕 （19:00～21:00） 
60 

〃 

夜間（21:00～翌6:00） 55 〃 

 

表 3 振動規制基準 

区 分 規制値（dB(A)） 備 考 

昼間（8:00～21:00） 65 第2種区域 

夜間（21:00～翌8:00） 60 〃 

 

表 4 浄化センター敷地境界における悪臭物質規制基準値 

敷地境界線（第1号） 気体排出口（第2号） 備 考 

臭気指数１８ 
排出口ごとに算出する

臭気指数 
Ｂ区域 

項 目 規制条件等 

地名地番 那覇市西 3-10-1 

都市計画区域 市街化区域 

用途地域 工業地域 

防火地域 指定なし 

その他の区域 津波災害警戒区域 

処理場面積 約 10ha 

建蔽率／容積率 60％／200％ 

G.L. T.P.＋3.400ｍ 

浸水深（津波） 対象施設周辺：2.5ｍ※ 

騒音規制区域 第 4 種区域 

振動規制区域 第 2 種区域 

悪臭規制区域 Ｂ地区 
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表 5 排出ガス基準（設計値） 

項 目 規制値 備 考 

硫黄酸化物 K=9.0 沖縄県条例より 

窒素酸化物 600 ppm以下 
O2 12%換算、大気汚染防止法 

排ガス出口 

ばいじん 0.04 g/m3 以下 〃 

塩化水素 700 mg/m3・N 以下 〃 

水  銀 0.03 mg/m3・N 〃 

ダイオキシン類 0.1 ngTEQ/m3・N 
O2 12%換算、 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対策特別措置法 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

【別紙３】土質調査結果及びアスベスト調査結果 
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１．ボーリング調査結果（R6-1、R6-2） 

 
図 1 ボーリング調査位置図 



別紙3-2



(参考) 想定支持層
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(参考) 想定支持層
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【別紙４】消化ガスの発生等に係る実績 
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1. 那覇浄化センターにおける運転実績（消化ガス）の整理 

1-1 消化ガス発生量及び有効利用量 

 

 

図 1-1 消化ガス発生量及び有効利用状況の整理 
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消
化

ガ
ス
量

(N
m
3
/
日

)

那覇浄化センターにおける消化ガス発生量及び消化ガス有効利用量の推移

消化ガス発電使用量 余剰ガス量 消化ガス発生量

(Nm3/日)
区分 R1 R2 R3 R4 R5 平均
脱硫前 ①消化ガス発生量 15,650 14,346 13,924 14,924 15,063 14,781

13,437 12,067 11,335 11,854 11,573 12,053
493 227 64 670 1,944 680

利用可能ガス量（②+③） 13,930 12,294 11,400 12,524 13,517 12,733
脱硫後の消化ガス比率：(②+③)/① 89.0% 85.7% 81.9% 83.9% 89.7% 86.0%
消化ガス有効利用率（②/(②+③) 96.5% 98.2% 99.4% 94.7% 85.6% 94.7%

項   目

②発電利用ガス量
③余剰ガス量脱硫後
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図 1-2 消化ガス変動 

■消化ガス発生量 (Nm3/日)
H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 平均

4月 16,803 16,300 14,644 14,967 15,227 15,588
5月 16,106 15,924 14,425 14,757 15,194 15,281
6月 15,762 15,740 14,488 13,959 14,783 14,946
7月 15,379 15,321 14,134 13,515 14,747 14,619
8月 15,315 15,397 13,489 13,520 14,317 14,408
9月 15,298 14,882 13,045 13,017 14,304 14,109
10月 14,859 15,053 13,828 13,280 14,570 14,318
11月 15,654 15,046 14,305 13,388 14,756 14,630
12月 15,398 15,588 14,352 13,666 14,667 14,734
1月 15,757 15,967 14,916 13,943 15,177 15,152
2月 16,390 16,306 15,069 13,790 15,426 15,396
3月 16,530 16,273 15,455 15,283 15,925 15,893
平均 15,771 15,650 14,346 13,924 14,834 14,923

■消化ガス発生量の変動（年間平均値を1.0）
H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 平均

4月 1.07 1.04 1.02 1.07 1.03 1.05
5月 1.02 1.02 1.01 1.06 1.02 1.02
6月 1.00 1.01 1.01 1.00 1.00 1.00
7月 0.98 0.98 0.99 0.97 0.99 0.98
8月 0.97 0.98 0.94 0.97 0.97 0.97
9月 0.97 0.95 0.91 0.93 0.96 0.95
10月 0.94 0.96 0.96 0.95 0.98 0.96
11月 0.99 0.96 1.00 0.96 0.99 0.98
12月 0.98 1.00 1.00 0.98 0.99 0.99
1月 1.00 1.02 1.04 1.00 1.02 1.02
2月 1.04 1.04 1.05 0.99 1.04 1.03
3月 1.05 1.04 1.08 1.10 1.07 1.07
平均 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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1-2 消化ガス性状 

 

 

 

図 1-3 脱硫による消化ガス性状の変化 

 

(％)

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 5ヵ年平均 最小 最大

脱硫前 59.7 60.1 59.1 57.4 56.5 58.7 55.7 60.5

脱硫後 67.8 67.7 67.9 67.7 67.6 67.9 65.3 69.3

脱硫前 39.6 39.3 40.5 42.2 43.4 40.8 38.8 44.1

脱硫後 30.5 30.9 30.8 30.9 30.9 30.6 29.3 33.5

脱硫前 3,310 2,177.0 1,453.0 1,650.0 1,230.0 2,241.7 － －

脱硫後 7.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.5 － －
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1-3 消化ガス発電運転状況 

■7月 31 日～8月 6日 
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力
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M
Pa

）

消
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ガ
ス

発
生

量
（

m
3(

N)
）

№1消化ガス発生量 №2消化ガス発生量 №1ガスタンク圧力 №2ガスタンク圧力

項目 単位 7月31日 8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日 8月6日 最小 最大
№1消化ガス発生量 m3/h 209 284 295 243 271 309 277 136 317
№2消化ガス発生量 m3/h 342 294 308 246 240 281 247 177 410
№1+№2消化ガス発生量 m3/h 550 578 603 489 511 590 524 489 603
№1+№2消化ガス発生量 m3/日 13,211 13,874 14,477 11,736 12,263 14,166 12,581 11,736 14,477
№1ガスタンク圧力 MPa 0.266 0.287 0.287 0.259 0.282 0.292 0.282 0.223 0.310
№2ガスタンク圧力 MPa 0.268 0.289 0.289 0.261 0.285 0.294 0.285 0.226 0.313
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№1供給ガス量 №2供給ガス量 №3供給ガス量 №4供給ガス量

項目 単位 7月31日 8月1日 8月2日 8月3日 8月4日 8月5日 8月6日 最小 最大
№1供給ガス量 m3/h 78.3 78.9 115.5 76.1 0.0 100.5 131.0 0.0 154.0
№2供給ガス量 m3/h 93.7 81.1 70.6 103.8 117.5 74.8 0.0 0.0 198.0
№3供給ガス量 m3/h 95.6 139.9 131.4 47.3 89.4 140.4 0.3 0.0 154.0
№4供給ガス量 m3/h 214.8 215.8 199.9 211.7 210.1 215.0 212.7 11.0 0.0

m3/h 482.4 515.7 517.3 439.0 416.9 530.7 344.0 344.0 530.7
m3/日 11,578.0 12,376.0 12,416.0 10,535.0 10,006.0 12,736.0 8,255.8 8,255.8 12,736.0
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■10月 22 日～10 月 28 日 
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№1消化ガス発生量 №2消化ガス発生量 №1ガスタンク圧力 №2ガスタンク圧力

項目 単位 10月22日 10月23日 10月24日 10月25日 10月26日 10月27日 10月28日 最小 最大
№1消化ガス発生量 m3/h 354 354 298 305 387 451 433 203 520
№2消化ガス発生量 m3/h 296 283 266 211 223 225 204 158 333
№1+№2消化ガス発生量 m3/h 650 637 564 515 611 677 637 515 677
№1+№2消化ガス発生量 m3/日 15,589 15,279 13,544 12,367 14,656 16,241 15,298 12,367 16,241
№1ガスタンク圧力 MPa 0.288 0.288 0.287 0.283 0.289 0.288 0.288 0.263 0.311
№2ガスタンク圧力 MPa 0.290 0.291 0.289 0.285 0.291 0.291 0.290 0.265 0.314
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№1供給ガス量 №2供給ガス量 №3供給ガス量 №4供給ガス量

項目 単位 10月22日 10月23日 10月24日 10月25日 10月26日 10月27日 10月28日 最小 最大
№1供給ガス量 m3/h 164.4 163.8 161.4 157.7 161.9 163.6 151.6 0.0 166.0
№2供給ガス量 m3/h 166.3 165.9 164.8 162.4 164.6 165.3 154.2 8.0 168.0
№3供給ガス量 m3/h 169.0 168.1 163.8 161.6 164.0 166.6 149.2 0.0 171.0
№4供給ガス量 m3/h ― ― ― ― ― ― ― ― ―

m3/h 499.8 497.8 490.0 481.8 490.5 495.5 455.0 455.0 499.8
m3/日 11,994.0 11,948.0 11,759.0 11,562.0 11,772.0 11,892.0 10,919.0 10,919.0 11,994.0
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1-4　シロキサン濃度の実績（H30年度、R4年度分析結果）
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