
消火器

A-3:1/300

A-1:1/150

1階平面図

2階平面図

3階平面図

建具
キープラン

A-44

5

設
　
計
　
者

発注機関

工事名称

摘　　要

検　　印

管理建築士

工事場所

製図設計

沖縄県浦添市大平 2 - 1 9 - 1 1

1 級建築士  2 5 0 4 3 2 号  池間　守資格者氏名

登録番号

所 在 地

共同企業体名　　称

沖縄県土木建築部施設建築課

図面番号

工事年度

図面名称
縮　　尺

事務所登録番号　 1 1 X - 6 4 4 号

令和　　　年度

石垣市字大川477番地の1

八重山農林高校普通教室棟改築工事

株式会社 エー・アール・ジー

有限会社 アカナ設備設計

株式会社 央　設計
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符号・数量

姿 図

仕 上

金 具

附 属 品

型 式・見 込

備 考

ガ ラ ス

ガラス止メ

取付場所

姿 図

仕 上

金 具

附 属 品

型 式・見 込

備 考

ガ ラ ス

ガラス止メ

符号・数量
取付場所

姿 図

仕 上

金 具

附 属 品

型 式・見 込

備 考

ガ ラ ス

ガラス止メ

符号・数量
取付場所

備考

A-1　1/50

A-3　1/100
鋼製建具表(1)

A-45

5

設
　
計
　
者

発注機関

工事名称

摘　　要

検　　印

管理建築士

工事場所

製図設計

沖縄県浦添市大平 2 - 1 9 - 1 1

1 級建築士  2 5 0 4 3 2 号  池間　守資格者氏名

登録番号

所 在 地

共同企業体名　　称

沖縄県土木建築部施設建築課

図面番号

工事年度

図面名称
縮　　尺

事務所登録番号　 1 1 X - 6 4 4 号

 令和　　　年度

石垣市字大川477番地の1

八重山農林高校普通教室棟改築工事

株式会社 エー・アール・ジー

有限会社 アカナ設備設計

株式会社 央　設計

1
AD

AD AD

AD
4

AD
875

AD
9 10

AD

AD
2

AD
2

AD
6

AD
6

AD
3

AD
3

AD
11

AD
11

計1F 3F2F 計1F 3F2F 計1F 3F2F

計1F 3F2F計1F 3F2F計1F 3F2F計1F 3F2F

計1F 3F2F

1 - - 1 2 2 2 6 2 2 2 2 62

-2 - 2 2- 2 4 2- 2 4

- -

1 - - 1

計1F 3F2F

- 2 2 4

計1F 3F2F

- - 1 1

計1F 3F2F

3 1 1 5

1階　普通教室①④

2階　普通教室①④
3階　普通教室①④

1階　普通教室②③
2階　普通教室②③
3階　普通教室②③

2階　普通教室②③
3階　普通教室②③

1階　普通教室②③ 1階　化学教室

1階　普通教室①④
2階　普通教室①④
3階　普通教室①④

2階　進路指導室、閲覧室
3階　美術室兼共同教室

3階　生徒会室
1階　保健室前室、化学教室前室
2階　進路指導室前室
3階　美術室兼共同教室前室

1階　保健室
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ＢＡ

Ａ

防火設備

防火設備

Ａ

防火設備

防火設備

防火設備 (ア）6.8ｍｍ網入透明ガラス (ア）6.8ｍｍ網入透明ガラス

化学教室前室　　(ア）6.8ｍｍ網入透明ガラス　

設置位置　普通教室④　１Ｆ：Ａ　　２Ｆ：Ａ、Ｂ　　３Ｆ：Ａ、Ｂ

普通教室④　１Ｆ：Ａ

・製作に先だち現場実測の上製作図を作成し
  監督員の承認を受けるものと

・建具形式は平面図を参照する事。

・サッシ、ガラスは強度計算書及び、見本を提出し、係員の承認を得ること。

・建具の性能は、耐風圧Ｓ-7超（3600Ｐa）、S-7(3600Pa)、気密A-4(２等級線)、水密W-5(500Pa)以上とし、
 性能を有することを証明する資料を係員に提示して承認を受けること。

硝子

F W ：網入型板硝子

P T : 強化硝子

J L : 透明樹脂板

F L ：透明フロート板硝子

P W : 網入フロート板硝子

F  : 型板硝子

防火設備及び特定防火設備を示す

アルマイト処理・シルバー

シーリング

付属金物一式　額縁アングル

70アルミ外動片引き戸 ＋ 2連引違い窓 ＋ ランマ引違い窓

(ア）5.0ｍｍ強化硝子

(バリアフリー対応）

PT PT

F

F F

F

PT PT PT PT

F

F

PT PT
PT PT

PT PT

アルミ引違い戸 ＋ 3連引違い窓 ＋ ランマ引違い窓

クレセント（6）

付属金物一式　額縁アングル

PT

アルマイト処理・シルバー

シーリング

(ア）5.0ｍｍ強化硝子(ア）5.0ｍｍフロート

70

付属金物一式　額縁アングル

PT PT

クレセント（9）

下枠：ステンレス

70

PTPT
PT

シーリング

(ア）5.0ｍｍ強化硝子(ア）5.0ｍｍフロート

アルマイト処理・シルバー

フラットサッシ

70

アルマイト処理・シルバー

シーリング

(ア）5.0ｍｍ強化硝子(ア）5.0ｍｍフロート

70アルミ引違い戸 ＋ 引違い窓 ＋ FIX窓 ＋ ランマ引違い窓

付属金物一式　額縁アングル

下枠：ステンレス

クレセント（4） 掘り込み引手（2）

アルマイト処理・シルバー

シーリング

(ア）5.0ｍｍ強化硝子(ア）5.0ｍｍフロート

70アルミ引違い戸 ＋ 3連引違い窓 ＋ ランマ引違い窓

クレセント（6）

付属金物一式　額縁アングル

アルマイト処理・シルバー

シーリング

(ア）5.0ｍｍ強化硝子(ア）5.0ｍｍフロート

付属金物一式　額縁アングル

クレセント（4） 掘り込み引手（2）

アルミ引違い戸 ＋ 引違い窓 ＋ FIX窓 ＋ ランマ引違い窓

F

PTPT

（３階：2連引き違い窓は(ア）6.0ｍｍフロート）

アルマイト処理・シルバー

シーリング

付属金物一式　額縁アングル

(ア）5.0ｍｍフロート

70

下枠：ステンレス

アルミ外動片引き戸 ＋ 2連引違い窓 ＋ ランマ引違い窓

引戸錠（2）　クレセント（4） 掘り込み引手（2）

(ア）5.0ｍｍ強化硝子

(バリアフリー対応）

フラットサッシ

（３階：2連引き違い窓は(ア）6.0ｍｍフロート）

F

F

アルマイト処理・シルバー

シーリング

(ア）5.0ｍｍフロート

付属金物一式　額縁アングル

クレセント（4） 掘り込み引手（2）

70

(ア）5.0ｍｍ強化硝子

F

PT

アルマイト処理・シルバー

シーリング

付属金物一式　額縁アングル

70

下枠：ステンレス(バリアフリー対応）

フラットサッシ

アルミ外動片引き戸 ＋ ランマ引違い窓

引戸錠（1）　クレセント（1） 掘り込み引手（1）

PT

F

F

PT PT

F F

シーリング

アルマイト処理・シルバー

アルミ両開き框ドア ＋ ランマFIX窓

下枠：ステンレス　　戸当り（２）

付属金物一式　額縁アングル　フランス落し（１）

フラットサッシ

ステンレス丁番（６）ドアクローザー（2）

70

プッシュプル錠（美和ロックPPLT6070A同等品)（1）子扉用固定ハンドル（美和ロックPPLT6070AZ同等品)（1） 本締錠（1）

F

（３階：FIX窓は(ア）6.0ｍｍフロート）

引戸錠（2）　クレセント（4） 掘り込み引手（2）

アルマイト処理・シルバー

シーリング

(ア）5.0ｍｍ強化硝子(ア）5.0ｍｍフロート

70

付属金物一式　額縁アングル

クレセント（9）

アルミ引違い戸 ＋ 3連引違い窓 ＋ 下部引違い窓 アルミ引違い戸 ＋ 3連引違い窓 ＋ 下部引違い窓

アルミ引違い戸 ＋ 引違い窓 ＋ FIX窓 ＋ 下部引違い窓

PTPT

(ア）5.0ｍｍフロート

防火設備 (ア）6.8ｍｍ網入透明ガラス

設置位置　化学教室棟側　２Ｆ：Ａ　　３Ｆ：Ａ

(ア）5.0ｍｍ強化硝子(ア）5.0ｍｍフロート (ア）5.0ｍｍ強化硝子(ア）5.0ｍｍフロート



符号・数量

姿 図

仕 上

金 具

附 属 品

型 式・見 込

備 考

ガ ラ ス

ガラス止メ

取付場所

姿 図

仕 上

金 具

附 属 品

型 式・見 込

備 考

ガ ラ ス

ガラス止メ

符号・数量
取付場所

姿 図

仕 上

金 具

附 属 品

型 式・見 込

備 考

ガ ラ ス

ガラス止メ

符号・数量
取付場所

備考

A-1　1/50

A-3　1/100

A-46

鋼製建具表(2)

5

設
　
計
　
者

発注機関

工事名称

摘　　要

検　　印

管理建築士

工事場所

製図設計

沖縄県浦添市大平 2 - 1 9 - 1 1

1 級建築士  2 5 0 4 3 2 号  池間　守資格者氏名

登録番号

所 在 地

共同企業体名　　称

沖縄県土木建築部施設建築課

図面番号

工事年度

図面名称
縮　　尺

事務所登録番号　 1 1 X - 6 4 4 号

令和　　　年度

石垣市字大川477番地の1

八重山農林高校普通教室棟改築工事

株式会社 エー・アール・ジー

有限会社 アカナ設備設計

株式会社 央　設計

AD
12

AD AD
1413

AD
15

AD
16 計1F 3F2F

- -

計1F 3F2F 計1F 3F2F

1 - - 1 2 2 2 6

計1F 3F2F 計1F 3F2F

1 1 1 1- - - -

1 1

1階　多目的便所1階　保健室内便所 1階　外部　倉庫①
1階　男子便所
2階　男子便所
3階　男子便所

1階　外部　倉庫②

有効開口850有効開口850
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900

120 120
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0
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,
0
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1,000

1
,
6
0
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8
0

1
,
6
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防火設備

660

2
,
1
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1
8
0

2
,
0
0
0
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1,875

2
,
1
8
0

1
8
0

2
,
0
0
0

1,875

950 760

・製作に先だち現場実測の上製作図を作成し
  監督員の承認を受けるものと

・建具形式は平面図を参照する事。

・サッシ、ガラスは強度計算書及び、見本を提出し、係員の承認を得ること。

・建具の性能は、耐風圧Ｓ-7超（3600Ｐa）、S-7(3600Pa)、気密A-4(２等級線)、水密W-5(500Pa)以上とし、
 性能を有することを証明する資料を係員に提示して承認を受けること。

Ｆ ＬＦ Ｌ

硝子

F W ：網入型板硝子

P T : 強化硝子

J L : 透明樹脂板

F L ：透明フロート板硝子

P W : 網入フロート板硝子

F  : 型板硝子

防火設備及び特定防火設備を示す

付属金物一式　

70

アルマイト処理・シルバー

レバーハンドル（1）　ステンレス丁番（3）

ドアクローザー(1)　　本締錠（1）

下枠：ステンレス

アルミ片開きﾌﾗｯｼｭドア

70

付属金物一式

シーリング

(ア）6.0ｍｍ型板

アルマイト処理・シルバー

アルミハンガー片引き戸

引棒（1）（ユニオン G7056-01-001-L600同等品）引戸錠（非常開閉装置付）（1）

自閉装置（半自動）

内部アルミ三方枠

付属金物一式　

アルミ両開きﾌﾗｯｼｭドア

アルマイト処理・シルバー

ケースハンドル錠（2）　ステンレス丁番（6）　フランス落し（1）

70

付属金物一式

シーリング

(ア）6.0ｍｍ型板

アルマイト処理・シルバー

アルミハンガー片引き戸

自閉装置（半自動）

（内観図）

付属金物一式　

70アルミ両開きﾌﾗｯｼｭドア

アルマイト処理・シルバー

レバーハンドル（2）　ステンレス丁番（6）　フランス落し（1）

ドアクローザー(2)　　本締錠（1）

アルミガラリ

下枠：ステンレス　　戸当り（2）

70

引棒（1）（ユニオン G7056-01-001-L600同等品）引戸錠（非常開閉装置付）（1）

アルミガラリアルミガラリ



符号・数量

姿 図

仕 上

金 具

附 属 品

型 式・見 込

備 考

ガ ラ ス

ガラス止メ

取付場所

姿 図

仕 上

金 具

附 属 品

型 式・見 込

備 考

ガ ラ ス

ガラス止メ

符号・数量
取付場所

姿 図

仕 上

金 具

附 属 品

型 式・見 込

備 考

ガ ラ ス

ガラス止メ

符号・数量
取付場所

備考

A-1　1/50

A-3　1/100

A-47

鋼製建具表(3)

5

設
　
計
　
者

発注機関

工事名称

摘　　要

検　　印

管理建築士

工事場所

製図設計

沖縄県浦添市大平 2 - 1 9 - 1 1

1 級建築士  2 5 0 4 3 2 号  池間　守資格者氏名

登録番号

所 在 地

共同企業体名　　称

沖縄県土木建築部施設建築課

図面番号

工事年度

図面名称
縮　　尺

事務所登録番号　 1 1 X - 6 4 4 号

令和　　　年度

石垣市字大川477番地の1

八重山農林高校普通教室棟改築工事

株式会社 エー・アール・ジー

有限会社 アカナ設備設計

株式会社 央　設計

AW
7

2
AW

1
AW AW

4

5
AW AW

6
AW
8

AW AW
9 10

3
AW

3
AW

計1F 3F2F

- -1 1

計1F 3F2F

- -

計1F 3F2F

- -

計1F 3F2F

1 1 2 2 2 2 2 6

計1F 3F2F

- - 11

計1F 3F2F

- -

計1F 3F2F

- -1 1 3 3

計1F 3F2F

- 2 2 4

計1F 3F2F

- -

計1F 3F2F

- -1 1 1 1

2階　閲覧室

1階　保健室前室
1階　男子便所、女子便所
2階　男子便所、女子便所
3階　男子便所、女子便所

1階　化学教室前室 1階　化学教室
2階　閲覧室、前室
3階　美術教室兼共同教室、前室

2階　中廊下掲示板 3階　生徒会室

1階　保健室 1階　化学教室準備室
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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5
5
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,
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360

Ａ

防火設備防火設備

防火設備

防火設備

Ａ

Ａ

・製作に先だち現場実測の上製作図を作成し
  監督員の承認を受けるものと

・建具形式は平面図を参照する事。

・サッシ、ガラスは強度計算書及び、見本を提出し、係員の承認を得ること。

・建具の性能は、耐風圧Ｓ-7超（3600Ｐa）、S-7(3600Pa)、気密A-4(２等級線)、水密W-5(500Pa)以上とし、
 性能を有することを証明する資料を係員に提示して承認を受けること。

ＦＬ

硝子

F W ：網入型板硝子

P T : 強化硝子

J L : 透明樹脂板

F L ：透明フロート板硝子

P W : 網入フロート板硝子

F  : 型板硝子

防火設備及び特定防火設備を示す

アルマイト処理・シルバー

シーリング

付属金物一式　額縁アングル

(ア）5.0ｍｍフロート

クレセント（2）

アルミ引違い窓 70

アルマイト処理・シルバー

シーリング

付属金物一式　額縁アングル

(ア）5.0ｍｍフロート

クレセント（2）

アルマイト処理・シルバー

カムラッチハンドル（２）

アルミ２段滑り出し窓 ＋ FIX窓

付属金物一式

70

シーリング

70

F

アルミ2連引違い窓 ＋ FIX窓 70

アルマイト処理・シルバー

シーリング

付属金物一式　額縁アングル

(ア）5.0ｍｍフロート

クレセント（2）

アルミ2連引違い窓 ＋ FIX窓

F

70

アルマイト処理・シルバー

シーリング

付属金物一式　額縁アングル

(ア）5.0ｍｍフロート

クレセント（2）

アルミ2連引違い窓

70

アルマイト処理・シルバー

シーリング

付属金物一式　額縁アングル

(ア）5.0ｍｍフロート

クレセント（2）

70アルミ引違い窓 ＋ FIX窓

F

アルマイト処理・シルバー

シーリング

付属金物一式　額縁アングル

(ア）5.0ｍｍフロート

クレセント（2）

アルミ2連引違い窓

（３階：FIX窓は(ア）6.0ｍｍフロート）

F

アルマイト処理・シルバー

シーリング

(ア）5.0ｍｍフロート

付属金物一式　額縁アングル

クレセント（4）

70アルミ2連引違い窓 ＋ 下部引違い窓

アルマイト処理・シルバー

シーリング

(ア）5.0ｍｍフロート

70アルミ3連引違い窓

引戸錠（3）

付属金物一式

アルマイト処理・シルバー

シーリング

(ア）5.0ｍｍフロート

70

付属金物一式　額縁アングル

アルミ2連引違い窓 ＋ 下部引違い窓

クレセント（4）

F

F

(ア）6.0ｍｍ型板

１Ｆ：Ａ (ア）6.8ｍｍ網入透明ガラス２Ｆ：女子便所

３Ｆ：女子便所

(ア）6.8ｍｍ網入透明ガラス

(ア）6.8ｍｍ網入透明ガラス

１Ｆ：Ａ

階段側　　３Ｆ：Ａ (ア）6.8ｍｍ網入透明ガラス

(ア）6.8ｍｍ網入透明ガラス



符号・数量

姿 図

仕 上

金 具

附 属 品

型 式・見 込

備 考

ガ ラ ス

ガラス止メ

取付場所

姿 図

仕 上

金 具

附 属 品

型 式・見 込

備 考

ガ ラ ス

ガラス止メ

符号・数量
取付場所

姿 図

仕 上

金 具

附 属 品

型 式・見 込

備 考

ガ ラ ス

ガラス止メ

符号・数量
取付場所

備考

木製建具表
A-1　1/50

A-3　1/100

A-48

5

設
　
計
　
者

発注機関

工事名称

摘　　要

検　　印

管理建築士

工事場所

製図設計

沖縄県浦添市大平 2 - 1 9 - 1 1

1 級建築士  2 5 0 4 3 2 号  池間　守資格者氏名

登録番号

所 在 地

共同企業体名　　称

沖縄県土木建築部施設建築課

図面番号

工事年度

図面名称
縮　　尺

事務所登録番号　 1 1 X - 6 4 4 号

令和　　　年度

石垣市字大川477番地の1

八重山農林高校普通教室棟改築工事

株式会社 エー・アール・ジー

有限会社 アカナ設備設計

株式会社 央　設計

2
WD

1
WD

3
WD WD

4

WD
5

WD
6

WD
7

TB

TB
2

1

計1F 3F2F

- -

計1F 3F2F 計1F 3F2F

- -

計1F 3F2F

-

計1F 3F2F

- -

計1F 3F2F

-

計1F 3F2F

- -

計1F 3F2F

計1F 3F2F

- - - -

計1F 3F2F

- - - -

計1F 3F2F

1 1 1 1 1 1 1

1 1 2 1 1

1 1 3

- 1 1 1 1 1

1 1 1 3

3

1階　保健室 1階　化学教室準備室 1階　化学教室準備室

1階　化学教室準備室
2階　進路指導室

1階　化学教室
2階　閲覧室
3階　美術室兼共同教室

2階　進路指導室 3階　美術室兼共同教室

1階　男子便所
2階　男子便所
3階　男子便所

1階　女子便所
2階　女子便所
3階　女子便所

1
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1,350
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1,380

210 570 150

・製作に先だち現場実測の上製作図を作成し
  監督員の承認を受けるものと

・建具形式は平面図を参照する事。

ＦＬ ＦＬＦＬ

ＦＬ ＦＬ

硝子

F W ：網入型板硝子

P T : 強化硝子

J L : 透明樹脂板

F L ：透明フロート板硝子

P W : 網入フロート板硝子

F  : 型板硝子

防火設備及び特定防火設備を示す

36

(ア）5.0mm透明樹脂板

下枠：バリアフリータイプ

シーリング

36

付属金物一式、ピンチブロック

木製引違いフラッシュドア + ランマFIX窓

戸車

ラワン合板下地メラミン化粧板

(ア）5.0mm透明樹脂板

下枠：バリアフリータイプ

シーリング

付属金物一式、ピンチブロック

木製引違いフラッシュドア + ランマFIX窓

戸車

ラワン合板下地メラミン化粧板

FIX FIX FIX FIX

36 36木製フラッシュドア

戸当り（１）

付属金物一式

シーリング

（ア）5透明樹脂板

木製ガラリＡＥＰ－Ｒ

木製フラッシュドア

戸当り（１）

付属金物一式

シーリング

（ア）5透明樹脂板

木製ガラリＡＥＰ－Ｒ

レバーハンドル錠　内側空鍵（１）　ピポットヒンジ（１）　ドアクローザー（１）

レバーハンドル錠　内側サムターン（１）　ピポットヒンジ（１）　ドアクローザー（１）

掘込引手　　シリンダー付引違い錠　　ステンレス敷居レール（１） 掘込引手　　シリンダー付引違い錠　　ステンレス敷居レール（１）

FIX FIXFIXFIX FIXFIX

(ア）5.0mm透明樹脂板

ラワン合板下地メラミン化粧板　窓：メラピーＡＥＰ－Ｒ

木製引違いフラッシュドア + 引違い窓 + ランマFIX窓

戸車　　クレセント（２）

下枠：バリアフリータイプ

シーリング

36

付属金物一式、ピンチブロック

掘込引手　　シリンダー付引違い錠　　ステンレス敷居レール（１）

(ア）5.0mm透明樹脂板

ラワン合板下地メラミン化粧板　窓：メラピーＡＥＰ－Ｒ

木製引違いフラッシュドア + 引違い窓 + ランマFIX窓

下枠：バリアフリータイプ

シーリング

36

付属金物一式、ピンチブロック

掘込引手　　シリンダー付引違い錠　　ステンレス敷居レール（１）

戸車　　クレセント（１）

(ア）5.0mm透明樹脂板

ラワン合板下地メラミン化粧板　窓：メラピーＡＥＰ－Ｒ

木製引違いフラッシュドア + 引違い窓 + ランマFIX窓

下枠：バリアフリータイプ

シーリング

36

付属金物一式、ピンチブロック

掘込引手　　シリンダー付引違い錠　　ステンレス敷居レール（１）

戸車　　クレセント（１）

FIXFIXFIX FIX FIX FIX FIX FIX

付属金物一式　付属金物一式

トイレブース

厚物メラミン化粧合板20/13ｍｍ（ｱｲｶｿﾘｯﾄﾞﾊﾟｰﾙ同等品以上）

付属金物一式　付属金物一式

厚物メラミン化粧合板20/13ｍｍ（ｱｲｶｿﾘｯﾄﾞﾊﾟｰﾙ同等品以上）

トイレブース

回転式ラッチ（３）　帽子掛け（３）

回転式ラッチ（１）　帽子掛け（１）

ラワン合板下地メラミン化粧板

ラワン合板下地メラミン化粧板


