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（名称） 沖縄県立総合教育センター本館空調機器更新工事 

質問 回答 

１ 

数量内訳書はあるか。 

 

 

 掲載を行った。 

２ 

既設冷媒配管・ドレン排水管は再利用でよ

いか。 

 

 

基本的には再利用するが、氷蓄熱方式から空

冷式への更新のため、それに伴う配管サイズ変

更により既設配管再利用不可となる部分につ

いては更新を行う。 

 

３ 

機器表に記載のある空調機器・換気機器は

全て更新対象か。 

 

 

ACP-10およびFE-3のみ対象外とする。 

４ 

 図面・数量内訳表に「※デマンド端子付」「

※火報連動端子付」と記載があるものについ

ては、本件においても同仕様が必要か。 

 

 

 必要である。 

５ 

 仕様書内「６ 基礎の打ち増しについて」に

て、「空調機器の設置について、既存の基礎で

設置できない場合は、基礎の打ち増し及び新

設等を行うこと。」とあるが、費用は業者負担

となるか。 

 

 

 お見込みのとおり。 

 


